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- RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS -

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 24/2011
OBJETO: aquisição de dois condicionadores de ar do tipo SPLIT (com a instalação de um deles).

SOLICITANTE: ARCON REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
PRIMEIRO QUESTIONAMENTO (transcrição literal):
“O item 7.1 da página 20, pede um split referência Springer Carrier 9.000 btu's 110 v, só que a Carrier não fabrica este produto em 110 v, fabrica somente em 220 v. A dúvida é se o equipamento deve ser 110 v ou 220 v. Pois se for 110 a dificuldade de conseguir este produto no mercado é muito maior, e o tempo para colocá-lo  na obra também é grande.”

RESPOSTA DO PREGOEIRO AO PRIMEIRO QUESTIONAMENTO:
- Segundo informações da área de engenharia da CMBH, a tensão do equipamento relativo ao lote 2 da licitação em epígrafe deverá ser de 220 V. 
- Considerando que o subitem 7.l do Anexo IV do Edital (Termo de Referência) prevê uma tensão de 110 V, informa este Pregoeiro que será promovida a devida correção, alterando-se essa tensão para 220 V.

- Assim, o subitem 7.1 acima referido passará a ter a seguinte redação:

“7.1- A CONTRATADA deverá fornecer 1 (um) condicionador de ar do tipo SPLIT HIWALL, na cor branca, capacidade de refrigeração igual a 9.000 BTU/h, tensão igual a 220 V, acionamento por controle remoto, referência SPRINGER CARRIER.”
- Esclarece ainda o Pregoeiro que a marca CARRIER citada no Edital serve apenas como referência. O SPLIT a ser fornecido pode ser de qualquer fabricante cujo equipamento seja equivalente em todas as suas características, conforme informação constante do item 11 do Anexo IV do Edital (Termo de Referência). 
SEGUNDO QUESTIONAMENTO (transcrição literal):
“O equipamento a ser instalado por quem for o ganhador é o de 36000 btu's, correto?”

RESPOSTA DO PREGOEIRO AO SEGUNDO QUESTIONAMENTO:

- Também de acordo com informações da área de engenharia da CMBH, o equipamento a ser instalado (que é o SPLIT referente ao lote 1), deverá ter a capacidade de 3 TR, ou seja: 36.000 BTU’s (12.000 BTU’s para cada TR), dado este já constante do Edital do Pregão Presencial nº 24/2011.  

- Entretanto, considerando que nas especificações do lote 1 não consta a tensão do equipamento, será promovido o devido acréscimo desta informação, a ser feito no subitem 6.l do Anexo IV do Edital (Termo de Referência), conforme se segue:
“6.1- A CONTRATADA deverá fornecer e instalar 1 (um) condicionador de ar do tipo SPLIT (com tensão igual a 220 V) na sala de computadores servidores da rede lógica, localizada na Coordenadoria de Informática da CMBH.”

Tendo em vista as alterações acima, a serem promovidas e divulgadas na forma da lei, esclarece por fim o Pregoeiro que será marcada nova data para a realização do certame.
Belo Horizonte, 9 de novembro de 2011.

CRISTIANO RICARDO PEREIRA

Pregoeiro
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